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TEKNIK SARTNAME LiSTESI

istem No . 25387 Dokim Tarihi : 08/03/2024 10:59:00
istem Tarihi : 08/03/2024

Boélim Adi : Teknik Servis Stogu

Malzeme Kodu Malzeme Adi
J06-030982 AKU 12V 40 AH (KURU AKU).

12 VOLT 40 AMPER UPS AKU TEKNIK SARTNAMESI

1.Kuru tip ve bakimsiz olmalidir.

2.Mevcut Redresor sistemine uygun baglantilart olmalidir.

3.12 volt 40 amper olmalidir.

4.TSE belgeli olmahdir,

5.Uretim tarihi 120 guna gecmeyecektir.

6.Akuler 12,5 kg dan asag olmayacaktir.

7.Numuneler Teknik Servis Elektrik atdlyesi tarafindan gérulecektir.
8.Akuler yerine monte edilip ¢alisir durumda teslim edilecektir.
9.Kullanilan trtnler orjinal trin olup, fason Grtin kabul edilmeyecektir.
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