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Bilimsel Araştrrma Projeleri Müdürlüğü'ne

20|9K|2-I49045 nolu ve "Fotonik
projem için, aşağıda cinsi, miktarı ve

Malzeme ve Elektro-optik Aygıt Geliştirilmesi" isimli
özellikleri yazılı toplam (1) kalem malzemenin, projemin

diğer sarf gift:rleri faslından alınması
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Sıra
No

Malzemenin cinsi
ve Özelliği

Miktarı Olçü
Birimi

Açıklamİlar !
l Sirkülasyon

Pompası
4 adet Merkezimizde bulunan safir kristal büyütme firınları için

mevcut ISISO Marka su soğutma sistemi için kullanılacak
pompaların özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Paslanmaz çelik; sıvıya temas eden tüm parçalar
CR-Nİ AISI 304 Paslanmaz çelik olmalıdır

- Motor gücü: l0 HP, 380 V, 50 Hz
- Giriş-Çıkış Ölçllleri | 2"-2"
- Debi: 12m3lh-20m3lh
- Basınç: l 15 mSS-87 mSS
- Kartuş tip mekanik keçeli
- Maksimun su sıcakhğı: l00 oC
- Pompalar satıcı tarafindan sisteme takılıp testleri

yapılmalıdır.
- Garanti:2 yıl
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