T.C

istem No : 25092
Istem Tarihi : 22/02/2024
Bolim Adi : Teknik Servis Stogu

Malzeme Adi
KLIMA KOMPRESORU.

Malzeme Kodu
J06-064474

SPLIT KLIMA KOMPRESOR SARTNAMESI

1. MARKA: BAYMAK

2. MODEL: BAYMAK ELEGANT PRIME 12
3. SERI NO: 100021360071901388

4. Sogutma: 12.000 BTU/H

5. Isitma: 12000 Btu/h

6. Voltaj: 220-240V 50Hz

7. Sogutucu aliskan: R32(GWP-675)

8. Koruma sinifi; IPX4

9. Teklif verecek firma kesif yapmasi zorunludur.

GAZi UNIVERSITESI
Saglik Uygulama ve Arastirma Merkezi

TEKNIK SARTNAME LIiSTESI -

Dékiim Tarihi : 22/02/2024 14:29:00

10. YUklenici firma ariza tespiti yapmasi zoruniudur. Cikan arizalarin onarimi ve degisimi

yapacaktir.

11. Teklif verecek firma kompresérleri yerinde gérmesi gerekmektedir.

12. Teklif verecek firma klimanin invertr kart kontrollerini yapacaktir. Arizali ise degisimi

Yapllacaktlr.
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13. YUklenici firma mevcut kompreséru sOkecek yehi komprésbru yerine montajini yapacaktir.
14. Yuklenici firma montaj sirasinda olusabilecek herhangi ariza durumunda firma tarafindan
yaptlacaktir.

15. YUklenici firma kompresoér degisimi sirasinda gaz sarjl ve kacak testini firma tarafindan
yapilacaktir.

16. Yuklenici firma montaj sirasinda gerekli alet edevatlari firma bilinyesi tarafindan
karsilanacaktir.

17. Yuklenici firma is saghg! ve calisma kurallarina uymasi gerekmektedir,

18. YUklenici firma galisma sirasinda personelleri koruyucu ekipmanlari kullanmasi zorunludur.
Aksi takdirde yiiklenici firmanin ga!némasn durdurulacaktir.

19. Olusabilecek zararlar firma tarafindan karsilanacaktir.

20. Cihaz en az 1 yil garantili olacaktir.
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